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Adres do korespondencji;
TA.JRoN obsługa Klienta sp. z o.o'
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

i nro@tau ron-dystrybucja, pl
lnfolinia: +{+832 606 O 616

Wrocław, dnia 12-12-201 6

Nasz znak: TDIBOP 12016-12-1 2/0000086

Nr wniosku: 07 997 012016/005R01

Data wpłynięcia Wniosku 25'1 1.2016 r.

Dotyczy:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.11.2016 r' w załączeniu przesyłamy warunki plzyłączenia

wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie obiektu:

okreŚlenie obiektu: oŚwietlenie terenu i punkt poboru energii na imprezy okolicznościowe,
moc pzyłączeniowa: 15'0 kW'
lokalizacja obiektu: 51_315 Wrocław ul. Nowogorlicka/Kiełczowska, dz. nr dz. 1419, 1511' 2l5,2l4,
gmina Wrocław.

Po sprawdzeniu poprawnoŚci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu

przesłanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu obsługi Klienta lub

odesłanie na adres korespondencyjny.
Zamieszczona W projekcie umowy propozycja zapisÓw zachowuje ważnoŚc do dnia

07.02.2017r. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po tej dacie zastrzegamy sobie prawo

zmiany jej treŚci - konieczne będzie wÓwczas ponowne wystąpienie z wnioskiem o zawarcielzmianę

umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURoN Dystrybuc.1a S.A.

Z powaŻaniem

Załączniki:
1 x warunki przyłączenia
2 x projekt umowy o przyłączenie
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DYSTRYBUCJA

Gmina Miejska Wrocław -Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33
50_231 WRocŁAW

obiekt: oŚwietlenie terenu i punkt poboru energii na imprezy
okolicznoŚciowe

Adres przyłączanego obiektu: ul. Nowogorlicka/Kiełczowska
51-315 Wrocław
numery działek: dz. 1419, 1511' 2l5,2l4

Niniejszym potwierdzamy złoŻenie wniosku o określenie warunkÓw pnyłączenia w dniu: 2016-11-25.
odpowiadając na wniosek z dnia 2016-11-25, informujemy, ze zapewniamy przyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznejo mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1:15,0 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przyłączeniowej, na ponizszych
warunkach.

lA.Wymagania techniczne _ przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: kabel nN YAKY 4 x 120 mm2 ułożony w dz. nr 14110 (od R- 2607 do ZK3a ul.

Bierutowska 5), obwod nN kier. ZK-3a p'3 Bierutowska 5 nr WRW2607|4, staĄa SN/nN
wRW2607.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe zabezpieczenia przeciąŻeniowego
od stron y i nstalacj i od biorcy w zestawie złączowo-pom iarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe
zabezpieczenia przeciąŻeniowego od strony instalacjiodbiorcy w zestawie złączowo-pomiarowym.

3. Przyłączenie obiektu do sieciwymaga:
a) w zakresie przyłącza:

a1) wybudowaÓ zestaw złączowo-pomiarowy typu ZK3_1P' zestaw usytuowaĆ na dz. nr 2l5 od
strony dz' nr 14110,;łl granic'y działki, zapewniając nieograniczony płotem do*ęp od drogi
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Wnioskodawca:

a2)

b)

c)

c1)
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publicznej do drzwicz€k zestawu,

odkopac, przeciąc kabel n/N, typu YAKXS 4 x 120 mmz (ułożony w dz'
przelotowo do projektowanegozestawu złączowo-pomiarowego,

w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

w zakres ie przyłączanych u ządzbń, i rśtalacj i Wn ioskod awcy:

od zestawu złączowo-pomiarowego wykonanego w układzie TN-C wyprowadzic do obiektu
odpowiednią do potrzeb odbiorcy wewnętrzną linię zasilającą niskiego napięcia, w obiekcie
wykonaÓ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urządzenia elektryczne,

nr 14l10):i wprowadziÓ



4.

5.
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c2) instalacje wewnętzne wykonaÓ w układzie TN_S, WyposaŻone w urządzenia ochrony
pzeciwporaŹeniowej i ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:

a) rodzaj układu' bezpoŚredni' 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym W granicy działki.

Zabezpieczen ia głÓwne:

a) prąd znamionowy: 3 x 25 A,
b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym W granicy działkl
Dla doboru aparatury, spodziewaną wańośÓ prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjąĆ wg obliczeń, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg <p s 0'4'

Siec nN pracuje w układzie: TN-c.

stanowiący sumę czasÓw trwania przerw
przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

6.

7.

8.

ll. określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przenły, tj' całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
m iejsc dostarczania, n ie przekra czĄący :

. dla przerwy planowanej- 16 godz.,

. przerwy nieplanowan€1_ 24 godz.,

b) łączny Czas tnvania przerw w ciągu roku,
jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych
dostarczania, nie przek raczający :

. przerw planowanych - 35 godz.,
o pl'Z€IW nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia'
W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin waznoŚci niniejszych warunkow przyłączenia
wydłuza się na okres wazności umowy o przyłączenie.

lV. lnformacje dodatkowe
1. lnstalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia własnoŚci, winny byÓ wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz wymaganiami określonymiw niniejszych Warunkach pzyłączenia.

2' Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzac do sieci lub instalacji innych
użytkownikÓw systemu zakłÓceń o poziomie wyŹszym niŻ dopuszczalne, określone w przepisach
(np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wW. na
podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy'

4. Dopuszczalny poziom zmiennoŚci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byÓ zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami _ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 mĄa 2007r.
w sprawie szczegołowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz' U. z2a07r. Nr 93, poz. 623, z pÓżn. zm.).

5. TAURaN Dystrybucja S'A. zrealizuje zakres inwestycji określony1v warunKach przyłączenia do
miejscg rozgraniczenia własnoŚci urządzen elektroenergetycznych' po wczeŚniejszym zawarciu
pzez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Uśtawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo-energetyczne (tekst jednolity Dz. U' z 2012r. poz. 1059 wraz z pożnie1szymi zmianami i

rozporządzeniamiwykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Prawo Enełgetycznel'_
6. Na cały zakres- inwestycji określony w warunkach przyłączenia-wymag'ą1e jest-_'opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.
7 ' Przód przystąpieniem do projektowania, szczegÓły dotyczące niniejszych warunkow przyłączenia

projektant winien uzgodniĆ z Wydziałem Przyłączeń.
B. okreŚlony w Warunkach przyłączenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego naleŻy zaopatrzyc
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we własne, niezalezne żrÓdło energii, podłączone w sposÓb uniemozliwiający podanie napięcia do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrÓw energii elektrycznej
określonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W pzypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami
Wnioskodawca winien zwrÓciÓ się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem
przebudowy tych urządzeń.

1 1. TAURON Dystrybucja S'A' oŚwiadcza, Że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunkÓw przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych
urządzeń elektroenergetycznych, ktÓrych realizacja nastąpi na podstawie zawańej między stronami
umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii eleĘtrycznej na zasadach okreŚlonych we
właŚciwych przepisach. Niniejsze olświadczenie jest oŚwiadczeniem, o ktorym mowa w ań' 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i ań. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz' 1409 wraz z pożniejszymi zmianami) i winno byĆ
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o pzyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z2012 r' poz.647 wrazz pÓŹniejszymizmianami).

12.Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosiÓ pisemnie w TAURoN Dystrybucja S'A. kazdy posiadany
agregat prądotworczy oraz uzgodnic warunki połączenia agregatu zzasilaną instalacją' Połączenie
to winno byĆ wykonane w sposÓb wykluczający pracę rownoległą agregatu z siecią dystrybucyjną
oraz moŻliwoŚÓ podania napięcia na sieÓ dystrybucyjną.

13.Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalnoŚci TAURON
Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
w w w ląa' q n <lystty b u cia' p l

Przygotował: Pełka Dariusz
Grupa: O05R01

Załączniki:
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